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2000 Stockerau

Katastralgemeinde: 11142 Stockerau

Einlagezahl: 117

Grundstücksnummer: 211

GWR Nummer:

erhaltungswürdig (historischer Bau)

Rathausplatz 1 - Rathaus

Planunterlagen

Datum: 00.00.00

Nummer:

Rathausplatz 1

OIB Leitfaden RL6: 2023

Verfasser der Unterlagen

1050 Wien-Margareten

T

F

Dipl.Ing. Reinhold A. Bacher, MSc.

E

MEmil-Kralik-Gasse 3

+431546880

+431546881

office@ztrb.at

ZT-Kanzlei DI Reinhold Bacher (ZTRB)

ErstellerIn Nummer: (keine)

AuftraggeberIn

2000 Stockerau

T

F

E

M

Rathausplatz 1

Stadtgemeind Stockerau

Angewandte Berechnungsverfahren

Bauteile

Fenster

ON B 8110-6-1:2024-03-01

ON EN ISO 10077-1:2020-11-01

Unkonditionierte Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6-1:2024-03-01

Erdberührte Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6-1:2024-03-01

Wärmebrücken pauschal, ON B 8110-6-1:2024-03-01, Formel (11)

Verschattungsfaktoren vereinfacht, ON B 8110-6-1:2024-03-01

Heiztechnik

Raumlufttechnik

Beleuchtung

ON H 5056-1:2024-03-01

ON H 5057-1:2019-01-15

ON H 5059-1:2019-01-15

Kühltechnik ON H 5058-1:2019-01-15

Diese Lokalisierung entspricht der OIB Richtlinie 6:2023, es werden die Berechnungsnormen Stand 2023
verwendet, die Anforderungen entsprechen den Höchstwerten der Richtlinie 6, 05-2023.
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Zum Projekt:

Bestandsenergieausweis für das Objekt:

Rathaus

Rathausplatz 1

2000 Stockerau

Die Vor-Ort-Begehung erfolgte am 29.10.2025.

Kurzinformation zur Topographie des Gebäudes:

Nutzungsprofil Bürogebäude:

BGF = 2.602,7 m2

V = 11.091,5 m3

Gebäudehülle = 5.275,9 m2

Unterlagen für die Berechnung:

-Bestandsplan EG  - 1983

-Einreichplan OG v. Stadtbauamt Stockerau - 1982

-Einreichplan EG v. Stadtgemeinde Stockerau - 1987

-Bescheid/Projektbeschreibung v. Stadtgemeinde Stockerau - 1987

Empfehlung von Maßnahmen für bestehende Gebäude gemäß OIB-330.6-036/23 zur

Verbesserung der thermischen Qualität der Gebäudehülle:

1. oberste Geschoßdecke und Dachfläche:

zusätzliche Dämmung (Lambda -Wert 0,04W/(mK)) mit einer Stärke von 10,0 cm.

2. Außenwand (nur im Innenhof möglich):

Dämmung der Außenwand mittels Dämmmaterials mit einer Wärmeleitzahl von 0,040 W/mK im

Ausmaß von 10,0 cm.

3. Außenfenster/Außentüren, Bestand:

Austausch aller alten Bestandsfenster und Außentüren auf Fenster und Außentüren mit einem

Gesamtdurchgangskoeffizienten von 1,0 W/m²K oder besser.

4. Decke gg. Erde, Bestand:

Zusätzliche Dämmung (Lambda -Wert 0,04W/(mK)) mit einer Stärke von 6,0 cm. Diese

Empfehlung ist wegen des FB-Niveaus eher theoretisch.

Hinsichtlich der tatsächlichen Ausführbarkeit der angeführten Maßnahmen sind detaillierte

Planungen notwendig.

Weitere Maßnahmen zu Verbesserung der energetischen Effizienz der haustechnischen Anlagen,

zur verstärkten Nutzung erneuerbarer Energieträger und zur Reduktion der CO2-Emissionen sind

im Einzelfall zu prüfen.

Zum Wärmeschutz: Kondensationsrisiko wurde nicht überprüft.

Zum Schallschutz: Schallschutz wurde nicht überprüft.
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OIB-Richtlinie 6

Ausgabe: Mai 2023

Energieausweis für Nicht-Wohngebäude

Bürogebäude

Verwaltungsgebäude

211

2000 Stockerau

Rathausplatz 1 - Rathaus

Rathausplatz 1

1740

Stockerau

11142

1987

170 m

Bestand

Gebäude(-teil)

BEZEICHNUNG

Nutzungsprofil

Straße

PLZ/Ort

Grundstücksnr.

Baujahr

Umsetzungsstand

Letzte Veränderung

Katastralgemeinde

KG-Nr.

Seehöhe

A+

A++

A

B

C

D

E

F

G

D

B

G
G

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, PRIMÄRENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

f GEE,SKCO 2eq,SKPEB SKHWB Ref,SK

HWBRef: Der Referenz-Heizwärmebedarf ist jene Wärmemenge, die in den Räumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwasserwärmebedarf ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie als
flächenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusätzlich zum Heiz- und
Warmwasserwärmebedarf die Verluste des gebäudetechnischen Systems berücksichtigt,
dazu zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, der Wärmeverteilung,
der Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.

KB: Der Kühlbedarf ist jene Wärmemenge, welche aus den Räumen abgeführt werden
muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht nutzbaren
inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der allfällige Energiebedarf zur

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt und
entspricht der Hälfte der mittleren innenren Lasten.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils
allfälligen Betriebsstrombedarf, Kühlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf,
abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich eines dafür notwendigen
Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die
eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

fGEE: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
Endenergiebedarf abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich des dafür
notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

PEB: Der Primärenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in
Vorketten. Der Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEBern.) und einen nicht
erneuerbaren (PEB ) Anteil auf.

Befeuchtungsenergiebedarf wird der allfällige Energiebedarf zur
Befeuchtung dargestellt.

KEB: Beim Kühlenergiebedarf werden zusätzlich zum Kühlbedarf die Verluste des
Kühlsystems und der Kältebereitstellung berücksichtigt.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von
Energiekennzahlen.

 Der  ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt

erneuerbaren (PEBn.ern.) Anteil auf.

CO2eq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden äquivalenten
Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschließlich jener für Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebäudestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primärdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt für Meteorologie
und Geodynamik für die Jahre 1978 bis 2007 gegenüber der Vorfassung aktualisiert.

BelEB: Der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt
und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

und Geodynamik für die Jahre 1978 bis 2007 gegenüber der Vorfassung aktualisiert.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 „Energieeinsparung und Wärmeschutz“ des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der
Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen ist für Strom: 2018-01 – 2021-12, und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.
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OIB-Richtlinie 6

Ausgabe: Mai 2023

Energieausweis für Nicht-Wohngebäude

5.275,9

2.602,7

2.082,2

11.091,5

0,48

2,10

365

3641

22,0

-13,6

N

schwere

Fensterlüftung

1,290

94,32-

-

-

Strom direkt

-

Fernwärme

-

-

-

-

-

Brutto-Grundfläche (BGF)

GEBÄUDEKENNDATEN

m²
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m³

m²

1/m

m

m²

m²

m³

d

Kd

°C

°C

W/m²K

m²

kWp

kWh

Bezugsfläche (BF)

Gebäude-Hüllfläche (A)

Kompaktheit (A/V)

LEK T-Wert

charakteristische Länge (lc)

Brutto Volumen (VB)

Teil-VB

Teil-BGF

Teil-BF

Heiztage

Heizgradtage

Norm-Außentemperatur

Soll-Innentemperatur

Klimaregion

mittlerer U-Wert

Bauweise

Art der Lüftung

Solarthermie

Stromspeicher

WW-WB-System (primär)

Photovoltaik

WW-WB-System (sekundär, opt.)

RH-WB-System (sekundär, opt.)

RH-WB-System (primär)

Kältebereitstellungs-System

EA-Art:Verwaltungsgebäude

2,33

230,1

234,1

283,2

0,0

Referenz-Heizwärmebedarf

Heizwärmebedarf

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Endenergiebedarf

Gesamtenergieeffizienz-Faktor

Außeninduzierter Kühlbedarf

Erneuerbarer Anteil

f GEE,RK

EEB RK

HWB Ref,RK

HWB RK

KB* RK

PEB HEB+BelEB,n.ern.,RKPrimärenergiebedarf n.ern. für RH+WW+Bel

Ergebnisse

=

=

=

=

=

=

kWh/m²a

kWh/m³a

kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/m²a89,4

659.217 253,3

6.301 2,4

691.315 265,6

671.516 258,0

1,33

1,02

1,02

HWB SK

HWB Ref,SK

WWWB

HEB SK

e AWZ,WW

e AWZ,RH

e AWZ,H

Referenz-Heizwärmebedarf

Heizwärmebedarf

Warmwasserwärmebedarf

Heizenergiebedarf

Energieaufwandszahl Heizen

kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

Energieaufwandszahl Raumheizung

Energieaufwandszahl Warmwasser

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Q h,SK

Q h,Ref,SK

Q HEB,SK

Q tw

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

44.141 17,0

0 0,0

0 0,0

67.047 25,8

0 0,0

0,00

BSB

e AWZ,K

BelEB

BefEB SK

KEB SK

KB SKKühlbedarf

Energieaufwandszahl Kühlen

Kühlenergiebedarf

Befeuchtungsenergiebedarf

Beleuchtungsenergiebedarf

Betriebsstrombedarf

kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Q BSB

Q BefEB,SK

Q BelEB

Q KEB,SK

Q KB,SK

802.503 308,3

1.303.221 500,7

285.953 109,9

1.017.268 390,8

53.538 20,6

2,38

0 0,0

f GEE,SK

EEB SK

PEB SK

PEB n.ern.,SK

PEB ern.,SK

CO 2eq,SK

PV Export,SK

Endenergiebedarf

Primärenergiebedarf

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar

Primärenergiebedarf erneuerbar

äquivalente Kohlendioxidemissionen

Gesamtenergieeffizienz-Faktor

Photovoltaik-Export

kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/m²a

kg/m²a

kWh/m²a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kg/a

kWh/a

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Q EEB,SK

Q PEB,SK

Q PEBn.ern.,SK

Q PEBern.,SK

Q CO2eq,SK

Q PVE,SK

25-3454

13.11.2025

12.11.2035

Dipl.Ing. Reinhold A. Bacher, MSc.GWR-Zahl

ERSTELLT

Ausstellungsdatum

Gültigkeitsdatum

Geschäftszahl

ErstellerIn

Unterschrift

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier
angegebenen abweichen.
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Rathausplatz 1 - Rathaus
Anlagentechnik des Gesamtgebäudes
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Verwaltungsgebäude
Nutzprofil: Bürogebäude

0 13.750 27.500 41.250 55.000

Kohlendioxidemissionen in der Zone
CO2 in kg/a

Primärenergie, C02 in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH
Raumheizung Fernwärme

100,0 1.091.841 34.802
Fernwärme aus Heizwerk (Einzelnachweis)

TW
Warmwasser dezentral

100,0 14.799 1.311
Elektrische Energie (Liefermix)

Bel.
Beleuchtung

100,0 118.001 10.459
Elektrische Energie (Liefermix)

SB
Betriebsstrombedarf

100,0 77.687 6.885
Elektrische Energie (Liefermix)

Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH
Raumheizung Fernwärme

100,0 889 78
Elektrische Energie (Liefermix)

TW
Warmwasser dezentral

100,0 0 0
Elektrische Energie (Liefermix)

m² kW kWh/a
versorgt BGF Lstg. EBEnergiebedarf in der Zone

RH Raumheizung Fernwärme 2.602,74 267,63 682.400

TW Warmwasser dezentral 2.602,74 5,00 8.409

Bel. Beleuchtung 2.602,74 67.046

SB Betriebsstrombedarf 2.602,74 44.140

Konversionsfaktoren zur Ermittlung des PEB (f PE), des nichterneuerbaren Anteils des PEB (f PE,n.ern.),
des erneuerbaren Anteils des PEB (f PE,ern.) sowie des CO2 (f CO2).

Konversionsfaktoren

- - - g/kWh
f PE f PE,n.ern. f PE,ern. f CO2Monat

Fernwärme aus Heizwerk (Einzelnachweis) 1,60 0,28 1,32 51

Elektrische Energie (Liefermix) 1,76 0,79 0,97 156

Raumheizung Fernwärme

Bereitstellung: RH-Wärmebereitstellung zentral, Defaultwert für Leistung (267,63 kW), Nah-/

Fernwärme oder sonstige Wärmetauscher, Sekundärkreis

Speicherung: kein Speicher

Verteilleitungen: Längen pauschal, Lage variabel, 2/3 gedämmt, Armaturen gedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, konditionierte Lage in Zone Verwaltungsgebäude, 2/3

gedämmt, Armaturen ungedämmt

Anbindeleitungen: Längen pauschal, 0/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt
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Rathausplatz 1 - Rathaus
Anlagentechnik des Gesamtgebäudes
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Abgabe: Einzelraumregelung mit Thermostatventilen, Kleinflächige Wärmeabgabe wie

Radiatoren, Einzelraumheizer, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung, Heizkörper ( 70 °C / 55

°C ), gleitende Betriebsweise

Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen

Verwaltungsgebäude 0,00 m 208,22 m 1.457,53 m

unkonditioniert 107,45 m 0,00 m

Warmwasser dezentral

Bereitstellung: WW- und RH-Wärmebereitstellung getrennt, WW-Wärmebereitstellung dezentral,

(5,00 kW), Stromdirektheizung, Aufstellungsort konditionierte Lage in Zone Verwaltungsgebäude

Speicherung: direkt elektrisch beheizter Warmwasserspeicher (1989 - 1993), Anschlussteile

ungedämmt, mit E-Patrone, Aufstellungsort konditionierte Lage in Zone Verwaltungsgebäude,

Nenninhalt, eigene Angabe (Nenninhalt: 80 l)

Stichleitung: Längen pauschal, Kupfer (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung

Stichleitungen

Verwaltungsgebäude 124,93 m

Beleuchtung

Berechnung mit Benchmark-Werten

Fläche Benchmark

Verwaltungsgebäude 25,76 kWh/m²a2.602,74 m²
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Rathausplatz 1 - Rathaus - Verwaltungsgebäude
Leitwerte
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4.106,17Le

817,10Lu

1.259,27Lg

6.800,80LT

716,96LV

1,290Um

W/K

W/K

W/m²K

618,25

Verwaltungsgebäude

… gegen Außen

… über Unbeheizt

… über das Erdreich

… Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken

Transmissionsleitwert der Gebäudehülle

Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient

Lüftungsleitwert

Bauteile gegen Außenluft

… gegen Außen, über Unbeheizt und das Erdreich 

m² W/m²K f W/Kf FH

Ost-Nord-Ost

AF Fenster 1,24 2,500 1,0 3,10

AF01 Fenster 128x160 20,50 2,500 1,0 51,25

AF02 Fenster 135x260 38,61 2,500 1,0 96,53

AF04 Außenfenster 100x170 1,70 2,500 1,0 4,25

AF04 Außenfenster 100x170 17,00 2,500 1,0 42,50

AF16 Außenfenster 120x30 0,36 2,500 1,0 0,90

AT Außentüren 3,60 2,500 1,0 9,00

AT03 Außentüren 120x200 2,40 2,500 1,0 6,00

AT04 Außentüren 120x230 2,76 2,500 1,0 6,90

AT06 Außentüren 130x220 2,86 1,800 1,0 5,15

AW Außenwand 395,14 1,550 1,0 612,47

AW01a Außenwand Hof 131,62 1,550 1,0 204,02

AW02 Außenwand Zubau 68,40 0,700 1,0 47,88

AT02 Garagentor 7,15 4,900 1,0 35,06

693,35 1.125,01

Süd-Süd-Ost

AF01 Fenster 128x160 2,05 2,500 1,0 5,13

AF02 Fenster 135x260 3,51 2,500 1,0 8,78

AF03 Fenster Stiegenhaus 5,67 3,000 1,0 17,01

AF04 Außenfenster 100x170 25,50 2,500 1,0 63,75

AF05 Außenfenster 160x150 4,80 2,500 1,0 12,00

AF08 Außenfenster 125x231 8,67 2,500 1,0 21,68

AF10 Außenfenster 110x160 1,76 2,500 1,0 4,40

AF14 Außenfenster 150x200 3,00 2,500 1,0 7,50

AF15 Außenfenster 100x200 2,00 2,500 1,0 5,00

AF15 Außenfenster 75x45 0,34 2,500 1,0 0,85

AT Außentüren 2,10 2,500 1,0 5,25

AW Außenwand 243,33 1,550 1,0 377,16

AW01a Außenwand Hof 244,37 1,550 1,0 378,77

AW02 Außenwand Zubau 23,84 0,700 1,0 16,69

570,94 923,97

West-Süd-West

AF Fenster 0,35 2,500 1,0 0,88

AF01 Fenster 128x160 2,05 2,500 1,0 5,13

AF02 Fenster 135x260 17,55 2,500 1,0 43,88

AF04 Außenfenster 100x170 3,40 2,500 1,0 8,50
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Rathausplatz 1 - Rathaus - Verwaltungsgebäude
Leitwerte
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West-Süd-West

AT Außentüren 5,76 2,500 1,0 14,40

AT Außentüren 1,80 2,500 1,0 4,50

AT Außentüren 90x200 3,20 2,500 1,0 8,00

AW Außenwand 68,40 1,550 1,0 106,02

AW01a Außenwand Hof 241,73 1,550 1,0 374,68

AW02 Außenwand Zubau 32,90 0,700 1,0 23,03

AW Feuermauer 91,32 1,550 1,0 141,55

468,46 730,57

West

AF06 Außenfenster 100x170 5,10 1,400 1,0 7,14

AF07 Außenfenster 100x256 2,56 1,400 1,0 3,58

AW01a Außenwand Hof 20,03 1,550 1,0 31,05

AW02 Außenwand Zubau 8,09 0,700 1,0 5,66

AW Feuermauer 161,56 1,550 1,0 250,42

AW03 Feuermauer Zubau 36,86 0,700 1,0 25,80

234,20 323,65

Nord-Nord-West

AF01 Fenster 128x160 8,20 2,500 1,0 20,50

AF02 Fenster 135x260 21,06 2,500 1,0 52,65

AF05 Außenfenster 160x150 2,40 2,500 1,0 6,00

AF09 Außenfenster  150x160 4,80 2,500 1,0 12,00

AF10 Außenfenster 110x160 1,76 2,500 1,0 4,40

AF11 Außenfenster 225x180 8,10 2,500 1,0 20,25

AF12 Außenfenster 65x80 0,96 2,500 1,0 2,40

AF13 Außenfenster 50x50 0,75 2,500 1,0 1,88

AT Außentüren 4,96 2,500 1,0 12,40

AT05 Außentüren 300x320 9,60 1,800 1,0 17,28

AW Außenwand 218,28 1,550 1,0 338,33

AW01a Außenwand Hof 245,59 1,550 1,0 380,66

AW02 Außenwand Zubau 22,91 0,700 1,0 16,04

549,37 884,79

Horizontal

AD Dachfläche Zubau 169,27 0,300 1,0 50,78

47 Decke nach Unten Außen 156,84 0,430 1,0 67,44

DGD Oberste Geschoßdecke 1.210,52 0,750 0,9 817,10

2.3 Unterbeton; Beschüttung; HB 1.222,95 1,471 0,7 1.259,27

2.759,58 2.194,59

5.275,90Summe

… Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken
Leitwerte über Wärmebrücken

W/K618,25Wärmebrücken pauschal
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Rathausplatz 1 - Rathaus - Verwaltungsgebäude
Leitwerte

10

5.413,69VL = m³

716,96 W/K

… über Lüftung

Fensterlüftung

Lüftungsleitwert

Lüftungsvolumen

nL = 1,05 1/hHygienisch erforderliche Luftwechselrate

nL,NL = 1,50 1/hLuftwechselrate Nachtlüftung

Monate

n L,m,h
n L,m,c

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

0,389 0,375 0,389 0,385 0,389 0,385 0,389 0,389 0,385 0,389 0,385 0,389
0,389 0,375 0,389 0,385 0,389 0,385 0,389 0,389 0,385 0,389 0,385 0,389

keine Nachtlüftung
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Rathausplatz 1 - Rathaus - Verwaltungsgebäude
Gewinne

11

schwere BauweiseWirksame Wärmespeicherfähigkeit der Zone

Verwaltungsgebäude

Bürogebäude

Interne Wärmegewinne

5,85qi,c,n = W/m2Wärmegewinne Kühlfall

2,95qi,h,n = W/m2Wärmegewinne Heizfall

Solare Wärmegewinne

Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

A trans,c
m2

Anzahl

Ost-Nord-Ost

AF Fenster 0,40 0,86 0,670 0,51 0,201
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF01 Fenster 128x160 0,40 14,35 0,670 8,47 3,3910
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF02 Fenster 135x260 0,40 27,02 0,670 15,97 6,3811
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF04 Außenfenster 100x170 0,40 1,19 0,670 0,70 0,281
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF04 Außenfenster 100x170 0,40 11,90 0,670 7,03 2,8110
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF16 Außenfenster 120x30 0,40 0,25 0,670 0,14 0,051
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

55,58 32,84 13,1334

Süd-Süd-Ost

AF01 Fenster 128x160 0,40 1,43 0,670 0,84 0,331
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF02 Fenster 135x260 0,40 2,45 0,670 1,45 0,581
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF03 Fenster Stiegenhaus 0,40 3,96 0,670 2,34 0,931
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF04 Außenfenster 100x170 0,40 17,85 0,670 10,54 4,2115
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF05 Außenfenster 160x150 0,40 3,36 0,670 1,98 0,792
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF08 Außenfenster 125x231 0,40 6,06 0,670 3,58 1,433
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF10 Außenfenster 110x160 0,40 1,23 0,670 0,72 0,291
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF14 Außenfenster 150x200 0,40 2,10 0,670 1,24 0,491
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF15 Außenfenster 100x200 0,40 1,40 0,670 0,82 0,331
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF15 Außenfenster 75x45 0,40 0,23 0,670 0,14 0,051
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

40,11 23,70 9,4827
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Rathausplatz 1 - Rathaus - Verwaltungsgebäude
Gewinne

12

Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

A trans,c
m2

Anzahl

West-Süd-West

AF Fenster 0,40 0,24 0,670 0,14 0,051
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF01 Fenster 128x160 0,40 1,43 0,670 0,84 0,331
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF02 Fenster 135x260 0,40 12,28 0,670 7,25 2,905
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF04 Außenfenster 100x170 0,40 2,38 0,670 1,40 0,562
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

16,34 9,65 3,869

West

AF06 Außenfenster 100x170 0,40 3,57 0,590 1,85 0,743
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF07 Außenfenster 100x256 0,40 1,79 0,590 0,93 0,371
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

5,36 2,79 1,114

Nord-Nord-West

AF01 Fenster 128x160 0,40 5,74 0,670 3,39 1,354
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF02 Fenster 135x260 0,40 14,74 0,670 8,71 3,486
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF05 Außenfenster 160x150 0,40 1,68 0,670 0,99 0,391
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF09 Außenfenster  150x160 0,40 3,36 0,670 1,98 0,792
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF10 Außenfenster 110x160 0,40 1,23 0,670 0,72 0,291
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF11 Außenfenster 225x180 0,40 5,67 0,670 3,35 1,342
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF12 Außenfenster 65x80 0,40 0,67 0,670 0,39 0,152
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF13 Außenfenster 50x50 0,40 0,52 0,670 0,31 0,123
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

33,62 19,86 7,9421

Fläche
m2

Opake Bauteile
kKh
f op

-
Z ON

Ost-Nord-Ost

AW Außenwand 0,00 395,14weiße Oberfläche 0,97

AW01a Außenwand Hof 0,00 131,62weiße Oberfläche 0,97

AW02 Außenwand Zubau 0,00 68,40weiße Oberfläche 0,97

AT02 Garagentor 0,00 7,15weiße Oberfläche 0,97

602,32

Süd-Süd-Ost

AW Außenwand 0,00 243,33weiße Oberfläche 1,07

AW01a Außenwand Hof 0,00 244,37weiße Oberfläche 1,07

AW02 Außenwand Zubau 0,00 23,84weiße Oberfläche 1,07

511,54

West-Süd-West

AW Außenwand 0,00 68,40weiße Oberfläche 1,13

AW01a Außenwand Hof 0,00 241,73weiße Oberfläche 1,13

AW02 Außenwand Zubau 0,00 32,90weiße Oberfläche 1,13

AW Feuermauer 0,00 91,32weiße Oberfläche 1,13

434,35
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Rathausplatz 1 - Rathaus - Verwaltungsgebäude
Gewinne

13

Fläche
m2

Opake Bauteile
kKh
f op

-
Z ON

West

AW01a Außenwand Hof 0,00 20,03weiße Oberfläche 1,13

AW02 Außenwand Zubau 0,00 8,09weiße Oberfläche 1,13

AW Feuermauer 0,00 161,56weiße Oberfläche 1,13

AW03 Feuermauer Zubau 0,00 36,86weiße Oberfläche 1,13

226,54

Nord-Nord-West

AW Außenwand 0,00 218,28weiße Oberfläche 0,68

AW01a Außenwand Hof 0,00 245,59weiße Oberfläche 0,68

AW02 Außenwand Zubau 0,00 22,91weiße Oberfläche 0,68

486,78

Horizontal

AD Dachfläche Zubau 0,00 169,27weiße Oberfläche 2,06

47 Decke nach Unten Außen 0,00 156,84weiße Oberfläche 2,06

326,11

Heizen Aw Qs, h

m2 kWh/a

Ost-Nord-Ost 79,41 7.548

Süd-Süd-Ost 57,30 7.615

West-Süd-West 23,35 2.545

West 7,66 735

Nord-Nord-West 48,03 3.460

21.905 0 7000 14000 21000 28000215,75

Kühlen Qs opak, c

kWh/a

Qs trans, c
kWh/a

Ost-Nord-Ost 018.870

Süd-Süd-Ost 019.039

West-Süd-West 06.364

West 01.838

Nord-Nord-West 08.650

0 0 7000 14000 21000 2800054.763

N Orientierungsdiagramm
Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flächen von opaken und transparenten Bauteilen

opak

transparent
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Rathausplatz 1 - Rathaus - Verwaltungsgebäude
Gewinne

14

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2kWh/m2kWh/m2kWh/m2

Stockerau, 170 m
NO/NW N HO/WSO/SWS

Strahlungsintensitäten

26,0311,4511,9717,1827,8634,63Jan.

47,5719,5020,9329,9745,6755,66Feb.

81,1427,5934,0851,1267,3576,28Mär.

115,5940,4552,0169,3579,7580,91Apr.

158,3056,9972,8291,8194,9890,23Mai

160,9861,1777,2791,7690,1580,49Jun.

161,1359,6275,7393,4591,8482,18Jul.

140,3244,9060,3382,7991,2188,40Aug.

98,2935,3843,2559,9674,7081,58Sep.

62,8923,2726,4140,2557,8668,55Okt.

28,8212,1012,6818,4430,5538,34Nov.

19,308,308,6812,7423,3529,72Dez.
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Rathausplatz 1 - Rathaus
Bauteilliste

15

O-U

Dachfläche ZubauAD
AD

Bestand

OIB Leitfaden RL 6:2023, 4.3.2 Default-Werte, Niederösterreich ab 01.1982

0,300U =

AußenfensterAF
AF

Bestand

Allg. Anforderung an Fenster gem. OIB RL 6: 2023-05

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,68 70,000,590Verglasung

0,72 30,00Rahmen

6,20Glasrandverbund

1,402,40vorh.

FensterAF
AF

Bestand

OIB Leitfaden RL 6:2023, 4.3.1 Default-Wert

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,27 70,000,670Verglasung

0,55 30,00Rahmen

5,46Glasrandverbund

2,501,82vorh.

Fenster 128x160AF01
AF

Bestand

OIB Leitfaden RL 6:2023, 4.3.1 Default-Wert

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,44 70,000,670Verglasung

0,62 30,00Rahmen

5,76Glasrandverbund

2,502,05vorh.
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Rathausplatz 1 - Rathaus
Bauteilliste

16

Fenster 135x260AF02
AF

Bestand

OIB Leitfaden RL 6:2023, 4.3.1 Default-Wert

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,46 70,000,670Verglasung

1,05 30,00Rahmen

7,90Glasrandverbund

2,503,51vorh.

Fenster StiegenhausAF03
AF

Bestand

OIB Leitfaden RL 6:2023, 4.3.1 Default-Wert

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

3,97 70,000,670Verglasung

1,70 30,00Rahmen

11,10Glasrandverbund

3,005,67vorh.

Außenfenster 100x170AF04
AF

Bestand

OIB Leitfaden RL 6:2023, 4.3.1 Default-Wert

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,19 70,000,670Verglasung

0,51 30,00Rahmen

5,40Glasrandverbund

2,501,70vorh.

Außenfenster 160x150AF05
AF

Bestand

OIB Leitfaden RL 6:2023, 4.3.1 Default-Wert

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,68 70,000,670Verglasung

0,72 30,00Rahmen

6,20Glasrandverbund

2,502,40vorh.
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Rathausplatz 1 - Rathaus
Bauteilliste

17

Außenfenster 100x170AF06
AF

Bestand

OIB Leitfaden RL 6:2023, 4.3.1 Default-Wert

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,19 70,000,590Verglasung

0,51 30,00Rahmen

5,40Glasrandverbund

1,401,70vorh.

Außenfenster 100x256AF07
AF

Bestand

OIB Leitfaden RL 6:2023, 4.3.1 Default-Wert

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,79 70,000,590Verglasung

0,77 30,00Rahmen

7,12Glasrandverbund

1,402,56vorh.

Außenfenster 125x231AF08
AF

Bestand

OIB Leitfaden RL 6:2023, 4.3.1 Default-Wert

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,02 70,000,670Verglasung

0,87 30,00Rahmen

7,12Glasrandverbund

2,502,89vorh.

Außenfenster  150x160AF09
AF

Bestand

OIB Leitfaden RL 6:2023, 4.3.1 Default-Wert

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,68 70,000,670Verglasung

0,72 30,00Rahmen

6,20Glasrandverbund

2,502,40vorh.
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Rathausplatz 1 - Rathaus
Bauteilliste

18

Außenfenster 110x160AF10
AF

Bestand

OIB Leitfaden RL 6:2023, 4.3.1 Default-Wert

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,23 70,000,670Verglasung

0,53 30,00Rahmen

5,40Glasrandverbund

2,501,76vorh.

Außenfenster 225x180AF11
AF

Bestand

OIB Leitfaden RL 6:2023, 4.3.1 Default-Wert

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,84 70,000,670Verglasung

1,22 30,00Rahmen

8,10Glasrandverbund

2,504,05vorh.

Außenfenster 65x80AF12
AF

Bestand

OIB Leitfaden RL 6:2023, 4.3.1 Default-Wert

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,34 70,000,670Verglasung

0,14 30,00Rahmen

2,90Glasrandverbund

2,500,48vorh.

Außenfenster 50x50AF13
AF

Bestand

OIB Leitfaden RL 6:2023, 4.3.1 Default-Wert

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,18 70,000,670Verglasung

0,08 30,00Rahmen

2,00Glasrandverbund

2,500,25vorh.
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Rathausplatz 1 - Rathaus
Bauteilliste

19

Außenfenster 150x200AF14
AF

Bestand

OIB Leitfaden RL 6:2023, 4.3.1 Default-Wert

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,10 70,000,670Verglasung

0,90 30,00Rahmen

7,00Glasrandverbund

2,503,00vorh.

Außenfenster 100x200AF15
AF

Bestand

OIB Leitfaden RL 6:2023, 4.3.1 Default-Wert

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,40 70,000,670Verglasung

0,60 30,00Rahmen

6,00Glasrandverbund

2,502,00vorh.

Außenfenster 75x45AF15
AF

Bestand

OIB Leitfaden RL 6:2023, 4.3.1 Default-Wert

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,24 70,000,670Verglasung

0,10 30,00Rahmen

2,40Glasrandverbund

2,500,34vorh.

Außenfenster 120x30AF16
AF

Bestand

OIB Leitfaden RL 6:2023, 4.3.1 Default-Wert

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,25 70,000,670Verglasung

0,11 30,00Rahmen

3,00Glasrandverbund

2,500,36vorh.
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Rathausplatz 1 - Rathaus
Bauteilliste
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AußentürenAT
AT

Bestand

OIB Leitfaden RL 6:2023, 4.3.1 Default-Wert

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,27 70,00Verglasung

0,55 30,00Rahmen

5,46Glasrandverbund

2,501,82vorh.

Außentüren 90x200AT
AT

Bestand

OIB Leitfaden RL 6:2023, 4.3.1 Default-Wert

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,48 30,00Verglasung

1,12 70,00Rahmen

2,501,60vorh.

Außentüren 120x200AT03
AT

Bestand

OIB Leitfaden RL 6:2023, 4.3.1 Default-Wert

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,40 100,00Rahmen

2,502,40vorh.

Außentüren 120x230AT04
AT

Bestand

OIB Leitfaden RL 6:2023, 4.3.1 Default-Wert

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,76 100,00Rahmen

2,502,76vorh.
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Bauteilliste
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Außentüren 300x320AT05
AT

Bestand

OIB Leitfaden RL 6:2023, 4.3.2 Default-Wert

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

7,68 80,00Verglasung

1,92 20,00Rahmen

12,40Glasrandverbund

1,809,60vorh.

Außentüren 130x220AT06
AT

Bestand

OIB Leitfaden RL 6:2023, 4.3.2 Default-Wert

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,29 80,00Verglasung

0,57 20,00Rahmen

7,00Glasrandverbund

1,802,86vorh.

A-I

AußenwandAW
AW

Bestand

OIB Leitfaden RL 6:2023, 4.3.1 Default-Werte für Österreich, vor 1900, MFH

1,550U =

A-I

Außenwand HofAW01a
AW

Bestand

OIB Leitfaden RL 6:2023, 4.3.1 Default-Werte für Österreich, vor 1900, MFH

1,550U =

A-I

Außenwand ZubauAW02
AW

Bestand

OIB Leitfaden RL 6:2023, 4.3.2 Default-Werte, Niederösterreich ab 01.1982

0,700U =
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Bauteilliste
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U-O

Decke nach Unten Außen47
DD

Bestand

OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-Werte

0,430U =

O-U

Oberste GeschoßdeckeDGD
DGD

Bestand

OIB Leitfaden RL 6:2023, 4.3.1 Default-Werte für Österreich, vor 1900, MFH

0,750U =

U-O, Handbuch für Energieberater; FGJ

Unterbeton; Beschüttung; HB2.3
EBu

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Unterbeton; Beschüttung; Holzboden 0,3000 0,588 0,510

0,3000 =

Wärmeübergangswiderstände

0,680

0,170

R tot

1,471U =

A-I

FeuermauerAW
FM

Bestand

OIB Leitfaden RL 6:2023, 4.3.1 Default-Werte für Österreich, vor 1900, MFH

1,550U =

A-I

Feuermauer ZubauAW03
FM

Bestand

OIB Leitfaden RL 6:2023, 4.3.2 Default-Werte, Niederösterreich ab 01.1982

0,700U =

A-I, Stahltor, nicht gedämmt

GaragentorAT02
TOw

Bestand

4,900U =
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Berechnungsgrundlagen

Wärmeschutz

Dampfdiffusion

Schallschutz

U-Wert

Bewertung

ON B 8110-6-1:2024-03-01, ON EN ISO 10077-1:2020-11-01

ON B 8110-2: 2020

ON B 8115-4: 2003R w

ON B 8115-4: 2003

ON B 8115-4: 2003R res,w

L' nT,w

ON B 8115-4: 2003D nT,w

Opake Bauteile
Erforderliche Werte werden in Klammer angeführt

Nummer Bezeichnung U-Wert Dampf-
diffusionW/m²K dB dB

R w L' nT,w

AD Dachfläche Zubau 0,30 (0,20) (43) (53)

AW Außenwand 1,55 (0,35) (43)

AW01a Außenwand Hof 1,55 (0,35) (43)

AW02 Außenwand Zubau 0,70 (0,35) (43)

47 Decke nach Unten Außen 0,43 (0,20) OK (60) (53)

DGD Oberste Geschoßdecke 0,75 (0,20) (42) (53)

2.3 Unterbeton; Beschüttung; HB 1,47 (0,40)

AW Feuermauer 1,55 (43)

AW03 Feuermauer Zubau 0,70 (43)

AT02 Garagentor 4,90 (2,50)

Transparente Bauteile
Erforderliche Werte werden in Klammer angeführt

Nummer Bezeichnung U-Wert
W/m²K dBW/m²K

R w (C; C tr)U-Wert PNM

AF Außenfenster 1,40 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AF Fenster 2,50 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AF01 Fenster 128x160 2,50 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AF02 Fenster 135x260 2,50 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AF03 Fenster Stiegenhaus 3,00 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AF04 Außenfenster 100x170 2,50 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AF05 Außenfenster 160x150 2,50 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AF06 Außenfenster 100x170 1,40 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AF07 Außenfenster 100x256 1,40 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AF08 Außenfenster 125x231 2,50 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AF09 Außenfenster  150x160 2,50 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AF10 Außenfenster 110x160 2,50 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AF11 Außenfenster 225x180 2,50 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AF12 Außenfenster 65x80 2,50 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AF13 Außenfenster 50x50 2,50 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AF14 Außenfenster 150x200 2,50 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AF15 Außenfenster 100x200 2,50 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AF15 Außenfenster 75x45 2,50 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AF16 Außenfenster 120x30 2,50 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AT Außentüren 2,50 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AT Außentüren 90x200 2,50 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AT03 Außentüren 120x200 2,50 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AT04 Außentüren 120x230 2,50 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AT05 Außentüren 300x320 1,80 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))
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Rathausplatz 1 - Rathaus
Ergebnisdarstellung
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Nummer Bezeichnung U-Wert
W/m²K dBW/m²K

R w (C; C tr)U-Wert PNM

AT06 Außentüren 130x220 1,80 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))
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Rathausplatz 1 - Rathaus - Alle Gebäudeteile/Zonen
Bauteilflächen
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5.275,90

5.060,15

215,75

1.379,79

1.379,79

4,09 %

95,91 %

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Opake Flächen

Fensterflächen

Wärmefluss nach oben

Wärmefluss nach unten

m²

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Verwaltungsgebäude Bürogebäude

2.3 Unterbeton; Beschüttung; HB 1.222,95
m²

491,80ee94a34d-12b8-4110-82a8-367bdbabddfd CADH 491,801 x

212,70fa1bacf1-c77a-44cf-83b0-773504d7d89c CADH 212,701 x

369,86365e332f-72d0-4c62-bcbb-bcfac66beb14 CADH 369,861 x

148,59dfbb739a-da6d-442b-be5b-0724b064a735 CADH 148,591 x

47 Decke nach Unten Außen 156,84
m²

82,952ed4f451-e60e-47c5-b551-83f2a9dc53f2 CADH 82,951 x

11,0086f1a7df-0414-4ef8-99da-1f4d2070c373 CADH 11,001 x

53,21eec66657-8598-4b20-87ea-a557661c6f29 CADH 53,211 x

9,68399b8493-ea21-4ad9-8900-513d0ee1a3de CADH 9,681 x

AD Dachfläche Zubau 169,27
m²

169,27613a58b3-a1bb-45fd-ba11-b81aee7e3858 CADH 169,271 x

AF Fenster 1 x 1,24 1,24
m²

ONO

AF Fenster 1 x 0,35 0,35
m²

WSW

AF01 Fenster 128x160 10 x 2,05 20,50
m²

ONO

AF01 Fenster 128x160 1 x 2,05 2,05
m²

SSO

AF01 Fenster 128x160 1 x 2,05 2,05
m²

WSW

AF01 Fenster 128x160 4 x 2,05 8,20
m²

NNW
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Bauteilflächen
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AF02 Fenster 135x260 11 x 3,51 38,61
m²

ONO

AF02 Fenster 135x260 1 x 3,51 3,51
m²

SSO

AF02 Fenster 135x260 5 x 3,51 17,55
m²

WSW

AF02 Fenster 135x260 6 x 3,51 21,06
m²

NNW

AF03 Fenster Stiegenhaus 1 x 5,67 5,67
m²

SSO

AF04 Außenfenster 100x170 1 x 1,70 1,70
m²

ONO

AF04 Außenfenster 100x170 10 x 1,70 17,00
m²

ONO

AF04 Außenfenster 100x170 15 x 1,70 25,50
m²

SSO

AF04 Außenfenster 100x170 2 x 1,70 3,40
m²

WSW

AF05 Außenfenster 160x150 2 x 2,40 4,80
m²

SSO

AF05 Außenfenster 160x150 1 x 2,40 2,40
m²

NNW

AF06 Außenfenster 100x170 3 x 1,70 5,10
m²

W

AF07 Außenfenster 100x256 1 x 2,56 2,56
m²

W

AF08 Außenfenster 125x231 3 x 2,89 8,67
m²

SSO

AF09 Außenfenster  150x160 2 x 2,40 4,80
m²

NNW

AF10 Außenfenster 110x160 1 x 1,76 1,76
m²

SSO
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AF10 Außenfenster 110x160 1 x 1,76 1,76
m²

NNW

AF11 Außenfenster 225x180 2 x 4,05 8,10
m²

NNW

AF12 Außenfenster 65x80 2 x 0,48 0,96
m²

NNW

AF13 Außenfenster 50x50 3 x 0,25 0,75
m²

NNW

AF14 Außenfenster 150x200 1 x 3,00 3,00
m²

SSO

AF15 Außenfenster 100x200 1 x 2,00 2,00
m²

SSO

AF15 Außenfenster 75x45 1 x 0,34 0,34
m²

SSO

AF16 Außenfenster 120x30 1 x 0,36 0,36
m²

ONO

AT Außentüren 1 x 4,96 4,96
m²

NNW

AT Außentüren 2 x 1,80 3,60
m²

ONO

AT Außentüren 1 x 5,76 5,76
m²

WSW

AT Außentüren 1 x 1,80 1,80
m²

WSW

AT Außentüren 1 x 2,10 2,10
m²

SSO

AT Außentüren 90x200 2 x 1,60 3,20
m²

WSW

AT02 Garagentor 7,16
m²

7,15Fläche x+yONO 2,7*2,651 x
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Rathausplatz 1 - Rathaus - Alle Gebäudeteile/Zonen
Bauteilflächen

28

AT03 Außentüren 120x200 1 x 2,40 2,40
m²

ONO

AT04 Außentüren 120x230 1 x 2,76 2,76
m²

ONO

AT05 Außentüren 300x320 1 x 9,60 9,60
m²

NNW

AT06 Außentüren 130x220 1 x 2,86 2,86
m²

ONO

AW Außenwand 925,15
m²

97,653a84fe21-cb87-426c-bab7-4566edc4cb22 CADONO 97,651 x

38,59616d215f-d4de-4b3a-b666-cd0215737ca4 CADONO 38,591 x

188,4058d6ceed-0cc8-44aa-8ebe-291a1143ffb0 CADONO 188,401 x

33,20e182dbac-5422-4245-b3bd-9d53f01ece30 CADONO 33,201 x

98,11735dc72d-fd07-40f7-9c1f-95046117221a CADONO 98,111 x

Fenster 128x160 -20,502,05-10 x

Fenster 135x260 -38,613,51-11 x

Außenfenster 100x170 -1,701,70-1 x

33,71f0f654c9-6c80-4d44-95b0-6b921f6f49ba CADSSO 33,711 x

47,3970c13487-350e-407b-b93f-d6fc76896ee4 CADSSO 47,391 x

59,412f21e29e-f243-4d40-b8c4-463b2011a1f3 CADSSO 59,411 x

29,00c2037a7d-3481-4172-9d5e-52047a486f13 CADSSO 29,001 x

104,88cdcb92b9-ad4a-4aa8-87bf-d9b5c0eb0a62 CADSSO 104,881 x

Fenster 128x160 -2,052,05-1 x

Fenster 135x260 -3,513,51-1 x

Außenfenster 100x170 -25,501,70-15 x

38,60a437c584-5f53-478e-9029-2f8bb5faeb9b CADWSW 38,601 x

33,201b76f99c-b7b5-409f-b01b-b8595091ecc7 CADWSW 33,201 x

Außenfenster 100x170 -3,401,70-2 x

140,902567f6cf-2c29-4460-8ac3-8de95f3d4766 CADNNW 140,901 x

121,208e9caf70-dda6-45fc-a3fe-c8ff0f7ae9cd CADNNW 121,201 x

Fenster 128x160 -8,202,05-4 x

Fenster 135x260 -21,063,51-6 x

Außentüren -4,964,96-1 x

Außentüren 300x320 -9,609,60-1 x

AW Feuermauer 252,88
m²

49,09420538ac-859f-4883-88a3-5a2c864ffddb CADWSW 49,091 x

42,2385fd0e31-6179-408b-aa94-95027f331030 CADWSW 42,231 x

61,6674f60855-8993-43a5-86f7-d951306e1556 CADW 61,661 x

53,04ea7340eb-5dfa-4f13-8eff-728afb8ec5ce CADW 53,041 x

46,86fdd4df02-ab6f-4605-9a92-a9f9fdf3a100 CADW 46,861 x

AW01a Außenwand Hof 883,35
m²

43,86f8b3d16b-9720-4698-ba3a-b22c871a916b CADONO 43,861 x

41,396831be55-ecf5-4ef6-b1ed-b5556d910d41 CADONO 41,391 x

66,7514d3d71e-f1ef-476c-ad87-7385a7952c88 CADONO 66,751 x
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Fenster -1,241,24-1 x

Außenfenster 120x30 -0,360,36-1 x

Außentüren -3,601,80-2 x

Außentüren 120x200 -2,402,40-1 x

Außentüren 120x230 -2,762,76-1 x

Außentüren 130x220 -2,862,86-1 x

Garagentor -7,15-7,15

96,728f3ee2cb-1b57-4111-a174-3775f16424e9 CADSSO 96,721 x

75,50b7a442b0-9dc1-4edd-bf97-e062538c7818 CADSSO 75,501 x

49,49db90e3b3-b99d-44fa-8989-2cba64242b9a CADSSO 49,491 x

46,209d5ce56b-cf90-431b-bd87-14348d93541c CADSSO 46,201 x

Fenster Stiegenhaus -5,675,67-1 x

Außenfenster 125x231 -8,672,89-3 x

Außenfenster 110x160 -1,761,76-1 x

Außenfenster 150x200 -3,003,00-1 x

Außenfenster 100x200 -2,002,00-1 x

Außenfenster 75x45 -0,340,34-1 x

Außentüren -2,102,10-1 x

84,630170a42f-5db5-4c43-b0c2-bedae1496fe7 CADWSW 84,631 x

53,52ba227659-e40d-4ff5-8987-a53baba60879 CADWSW 53,521 x

97,6025576538-3688-4f72-bf80-1f01cdf64ef5 CADWSW 97,601 x

36,6972b13b9d-2698-4950-ade1-73dd004054ad CADWSW 36,691 x

Fenster -0,350,35-1 x

Fenster 128x160 -2,052,05-1 x

Fenster 135x260 -17,553,51-5 x

Außentüren -5,765,76-1 x

Außentüren -1,801,80-1 x

Außentüren 90x200 -3,201,60-2 x

20,03ebac5a90-3305-46b1-8a95-20e6bf213c8a CADW 20,031 x

29,9914b4d5a2-9e02-43c2-8208-a3e33ccde3bb CADNNW 29,991 x

12,32aa1eaa1b-3cdb-4e83-82cc-051507558a35 CADNNW 12,321 x

46,504c8911f7-51b4-460b-b751-2a80c0accdbb CADNNW 46,501 x

81,7009dd4e28-eb41-4941-97e2-cbd99e5ea9e9 CADNNW 81,701 x

41,96651d90fc-fa40-4964-949a-34cbaab61de7 CADNNW 41,961 x

49,4936ffa2d2-7b76-490e-b220-d7ce3b13d968 CADNNW 49,491 x

Außenfenster  150x160 -4,802,40-2 x

Außenfenster 110x160 -1,761,76-1 x

Außenfenster 225x180 -8,104,05-2 x

Außenfenster 65x80 -0,960,48-2 x

Außenfenster 50x50 -0,750,25-3 x

AW02 Außenwand Zubau 156,14
m²

85,4052e7f331-cd73-41e5-ae0a-137014da07ce CADONO 85,401 x

Außenfenster 100x170 -17,001,70-10 x

28,64f8b6d1f0-29dd-4727-a17e-cb8d1da1ea43 CADSSO 28,641 x

Außenfenster 160x150 -4,802,40-2 x

15,404a92f86a-501f-4cc7-8099-5f71f7a84399 CADWSW 15,401 x

17,506d915d8c-ec9c-4af0-ba6f-c105e306c104 CADWSW 17,501 x

15,75b9e91d9c-6a88-4f88-b5fc-0b03a41b7ff9 CADW 15,751 x

Außenfenster 100x170 -5,101,70-3 x

Außenfenster 100x256 -2,562,56-1 x

25,313c95be1f-f070-4488-8a4d-f6be47c57c7b CADNNW 25,311 x

Außenfenster 160x150 -2,402,40-1 x
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AW03 Feuermauer Zubau 36,86
m²

36,869c5b23b9-af52-48f2-8d83-2b4df60d12d6 CADW 36,861 x

DGD Oberste Geschoßdecke 1.210,52
m²

1.210,525119c293-cf01-4156-99c9-efd8c5420fba CADH 1.210,521 x
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Grundfläche und Volumen
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V [m³]BGF [m²]Brutto-Grundfläche und Brutto-Volumen

Verwaltungsgebäude 2.602,74 11.091,52beheizt

Verwaltungsgebäude
beheizt

Höhe [m] BGF [m²] V [m³]Formel

Alle Geschosse

BGF-ArchiPHYSIK EG 491,80 491,801 x

BGF-ArchiPHYSIK OG 82,95 82,951 x

BGF-ArchiPHYSIK OG 11,00 11,001 x

BGF-ArchiPHYSIK OG 369,86 369,861 x

BGF-ArchiPHYSIK EG 212,70 212,701 x

BGF-ArchiPHYSIK OG 212,70 212,701 x

BGF-ArchiPHYSIK OG 491,80 491,801 x

BGF-ArchiPHYSIK EG 369,86 369,861 x

BGF-ArchiPHYSIK OG 53,21 53,211 x

BGF-ArchiPHYSIK OG 9,68 9,681 x

BGF-ArchiPHYSIK EG 148,59 148,591 x

BGF-ArchiPHYSIK OG 148,59 148,591 x

Abschnitt 1 11.091,52 11.091,521 x

2.602,74 11.091,52Summe Verwaltungsgebäude
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Kenndaten

OIB Richtlinie 6:2023 (ON 2023)

Verwaltungsgebäude

2.602,74 2,10

11.091,52 0,48

charakterische Länge (lc)

Kompaktheit (A/V)

Brutto-Grundfläche m²

Brutto-Volumen m³

m

1/m

Gebäudekategorie

Nicht-Wohngebäude (NWG) Bürogebäude

Nachweis der Anforderungen an den erneuerbaren Anteil

Primärenergiebedarf, Nutzung erneuerbarer Quellen …

erneuerbarer Anteil ohne Anforderungen

Für Bestand werden die Anforderungen an größere Renovierung nur informativ dargestellt.

… Energie aus erneuerbaren Quellen

Energie aus erneuerbaren Quellen gemäß RL 2023 Punkt

Energie aus erneuerbaren Quellen gemäß RL 2023 Punkt

-

5.2.1

… nicht erneuerbarer Primärenergiebedarf

PEB n.ern SK (EEB ohne BSB) 96,5 kWh/m²a ≤ 124 kWh/m²a

PEB n.ern SK (EEB ohne BSB)

✓-

… außerhalb der Systemgrenzen Gebäude

Summe außerhalb der Systemgrenzen 0,0 % ≥ 80 %

Summe außerhalb der Systemgrenzen

-

Energie aus erneuerbaren Quellen (Biomasse, erneuerbares 0,0 %

Energie aus erneuerbaren Quellen (Biomasse, erneuerbares

-

Gas)

Wärmepumpe 0,0 %

Wärmepumpe

-

Fernwärme aus einem Heizwerk auf Basis ern. Energieträger 0,0 %

Fernwärme aus einem Heizwerk auf Basis ern. Energieträger

-

Fernwärme aus hocheffizienter KWK und/oder Abwärme 0,0 %

Fernwärme aus hocheffizienter KWK und/oder Abwärme

-

… am Standort oder in der Nähe

Solarthermie 0,0 % ≥ 20 %

Solarthermie

-

Photovoltaik 0,0 % ≥ 20 %

Photovoltaik

-

Wärmerückgewinnung 0,0 % ≥ 20 %

Wärmerückgewinnung

-

> 5 % Verringerung erf. EEB RK 277,6 % ≤ 95 %

> 5 % Verringerung erf. EEB RK

-

> 5 %-Punkte Verringerung erf. f GEE RK 2,330 ≤ 0,90

> 5 %-Punkte Verringerung erf. f GEE RK

-
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